Labazati csomépont =1:10

Uj Porotherm 30 HS falazat (>

dubel

5-6 db/ 1 m2 dubel

16 cm vakolhaté ROOCKWOOL hdszig.

Polisztirol homl. hészig ragasztassal
és kiegészitdé fém tarcsas dubeles

hészig Ubegszovet erbsitési
fed6vakolattal

inditod sin

XPS zart cellas labazati hdszig.

1 cm csm.keramia burkolat

2 cm MAPEI aljzat kiegyenlités

5 cm aljzatbeton

1 rtg PE fdlia

10 cm AUSTROTHERM AT-N200 hészigetelés Iépésallo
1 rtg VILLAS vizszigetelés

8 cm szerel6beton

15 cm homokos kavics

tervezett savalap
statikai kiviteli terv szerint

bitumen Kkitt
« 0,00
N % N
O \ J O J O o@
8 cm beton

8 cm kavics

A szerz6i jogrél szol6 1969. évi lll. tv. 4.par.
értelmében védelemben részesiil.

o MMI Tervezé Kift.

Térzsszam:

E-21/2017.

4400 NYIREGYHAZA OVODA u. 53.
E-mail: i hu
Fax/tel: 42/341-615

Mobil: 0036-20/944-7781; 0036-20/485-9327

Datum:

2017.11.-12. h6

megrendgeis:  Omboly Kézség Onkormanyzata

Tervfajta:

Omboly Szabadsag tér 10. kiviteli
Munka megnevezése; Tervezés helye:
Ovodai tornaszoba kialakitasa nyirbélteki Ombsly Arany J Gt 2.
Gyéngyszem Ovoda Ombolyi Tagintézményében hrsz.: 221
Rajz megnevezése: Méretarény:
Labazati csomépont M=1:10

Szerkeszto: Ugyvezets:

Orosz Zsanett

E-15-0163 Marinkés Kalmanné

Tervezsi eng.sz:
ok

E-131




